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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта НК1

Лист Наименование Примечание

1,2 Общие данные

3 План сети бытовой канализации

4 Профиль К1

5 Профиль К1

6 Профиль К1

7 Профиль К1

8 Профиль К1

9 Таблица колодцев бытовой канализации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
СК 2111-89

Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных,
керамических и чугунных труб

СК 2201-88 Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах

СК 2106-81
Сборные железобетонные камеры на водоводах и водопроводных
магистралях

ПП-16-8 Сборные железобетонные колодцы для сетей канализации

Альбом №6/88 "Мосинжпроект" Металлические лестницы и площадки для инженерных коммуникаций

ПП 16-19 Унифицированные водомерные узлы со счетчиками ∅50-150 с фильтром
очистки воды

Прилагаемые документы
7-018И-17-НК1.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов на 2-х листах

СК 3105-98-Э8
Конструкция подвески кабелей МКС при строительстве подземных
коммуникаций при ширине траншей до 8,0 метров на 1-ом листах

СК 3108-01-К9 Конструкция железобетонной обоймы на чугунной трубе d=100-500 на 1-ом листах
Приложение 1. Договор на технологическое присоединение к бытовой
канализации на 18-ти листах

Приложение 2. Удельное электросопротивление на 1-ом листах

К2 К2

К1 К1

В1 В1

Условные обозначения:

- Водопровод хозяйственно-питьевой В1

- Канализация бытовая К1

- Канализация ливневая К2

- Футляр на трубопроводе

- Пожарный гидрант

- Дождеприемник

ПГ1

Д1

НК1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Наружные сети бытовой канализации
Стадия Лист Листов

Р 1 9

Общие данные

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

7-018И-17-НВ1  Наружные сети водоснабжения. Магистральные сети

7-018И-17-НВ2  Наружные сети водоснабжения. Водопроводный ввод

7-018И-17-НК1  Наружные сети бытовой канализация

7-018И-17-НК2  Наружные сети ливневой канализация

7-018И-17-НК3  Наружные сети бытовой канализация. Узел учета сточных вод
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Общие указания

1 Общая часть

1.1 Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

1.2 Данный проект наружных сетей бытовой канализации объекта выполнен на основании:
         а) технических условий на водоснабжение и водоотведение;
         б) технического заключения об инженерно-геологических условиях;
         в) архитектурно-строительных чертежей;
         г) конструктивных чертежей;
         д) генерального плана и вертикальной планировки;
         е) нормативных документов:

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
- ГОСТ 21.704-2011 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации".
1.3 Монтаж, гидравлические испытания наружных сетей производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения

водоснабжения и канализации".
1.4 Диаметры труб указаны в миллиметрах.
1.5 Уклоны труб даны в промиле.
1.6 Расстояния между колодцами и уклоны труб приняты в пределах норм.
1.7 Колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов.
1.8 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения принять согласно
приказа №624 от 30.02.2009г.

2 Бытовая канализация

2.1 Канализационные стоки от здания поступают в проектируемые сети внутриплощадочной канализации. Наружные сети водоотведения
разработаны в соответствии договором технологического присоединения №5007 ДП-К от 22.11.2017г. о подключении к централизованной системе
водоотведения.

2.2 Проектируемое здание жилого комплекса оборудуется раздельными системами:
 - хозяйственно-бытовой канализации жилой зоны К1;
 - хозяйственно-бытовой канализации нежилых помещений 1 этажа К1.1.
2.3 Точка сброса  бытовой канализации  объекта - гордские сети бытовой канализации.
2.4 Водоотведение объекта осуществляется до колодца на границе участка. Внеплощадочные сети рассматриваются проектом технологического

присоединения.
2.5 На проектируемой сети канализации в смотровом колодце 26а на  границе участка устанавливается расходомер с интегратором акустический

"ЭХО-Р-02".
2.6 Сеть канализации К1 проектируется из ВЧШГ труб по ГОСТ ISO 2531-2012.
2.7 Прокладка трубопровода осуществляется открытым способом в траншее с вертикальными стенками.
2.8 Колодцы приняты из сборного железобетона по типовому альбому ПП 16-8.

                                                             3 Конструктивная часть

3.1 Спуск в колодцы осуществляется при помощи металлических лестниц и скоб. Металлические лестницы, скобы изготавливать по альбому
63/84.

3.2 Металлические лестницы окрасить антикоррозионным лаком АЛ-177 за два раза.
3.3 Сварку металлических изделий выполнить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
3.4 Металлические элементы опор и стоек оцинковать составом для холодного цинкования «Химгранд-ЦПС» (ТУ2313-001-93732428-2006) фирмы

ООО "Химгранд".
3.5 Установку люков колодцев предусмотреть в одном уровне с проезжей частью дороги с асфальтовым покрытием.
3.6 Обратную засыпку произвести местным непучинистым непросадочным грунтом, послойным (30см) уплотнением способом замачивания.
3.7 Прокладка канализации без футляра или ж/б обоймы предусмотрена в грунтах, величина удельного электросопротивления которого составляет

22,5 Ом*м. Данные приняты согласно приложения 11 «Технический отчет об инженерно-геологических условиях участка проектируемого
строительства выполнен ООО «ПКБ «Петракомплект» по договору  №ПКБ-1-2017 от 10.02.2017г. В проекте, для участков без обоймы или
футляра, применены трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием+полиэтиленовый рукав и внутренним цементно-песчаным покрытием,
согласно «Технических требований по применению труб и материалов», опубликованных на сайте АО «Мосводоканал» и СП 66.13330.2011.

Основные показатели сетей водоснабжения и канализации

Наименование сети
Расчетный расход воды

Примечание
м3/сут м3/ч л/с

Водоснабжение:

хозяйственно-питьевые нужды 603,85 42,72 17,33

внутреннее пожаротушение  -  - 50,00

наружное пожаротушение  -  - 110,00

Водоотведение:

бытовая канализация 580,60 42,72 17,33

дождевая канализация (со всей площадки)  -  - 175,31

Проектная документация разработана в соответствии с нормами и правилами, инструкциями, государственными
стандартами, заданием на проектирование и техническими условиями.

Главный инженер проекта                                    ФИО

НК1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Наружные сети бытовой канализации
Стадия Лист Листов

Р 2

Общие данные



К1 - 29 эт.

К2 - 8 эт.

 К3 - 8 эт.

 К4 -  8 эт.

К4а -  1 эт.

К5 -  29 эт.

К6 - 1эт.

К7 - 29 эт.

К8 -  9 эт.

К9 -  9 эт.

К10 -  9 эт.

К11 -  9 эт.

К1а - 2 эт.
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∅200
L=35,50

∅200
L=11,60

∅200
L=32,60

∅200
L=34,60

∅200
L=25,10

∅200
L=24,80

∅200
L=30,30

∅200
L=19,70

∅200
L=18,50

∅200
L=31,70

∅200
L=23,00

∅200
L=3,00

∅200
L=9,10

∅200
L=13,40

∅200
L=13,50

∅200
L=24,90

Выпуск К1-1
∅100, L=7,00

Выпуск К1-2
∅150, L=7,00

Выпуск К1-3
2∅100, L=6,00

Выпуск К1-4
2∅100, L=6,00

Выпуск К1-5
2∅100, L=6,00

Выпуск К1-6
∅100, L=6,00

Выпуск К1-7
∅150, L=6,00

Выпуск К1-8
∅150, L=3,00

Выпуск К1-9
∅100, L=3,00

Выпуск К1-10
2∅100, L=5,00

Выпуск К1-11
2∅100, L=5,00

Выпуск К1-12
2∅100, L=5,00

Выпуск К1-13
2∅100, L=5,00

∅200
L=39,20

∅200
L=33,90

∅200
L=36,40

∅200
L=3,40

∅200
L=4,80

∅200
L=13,80

Ж/б обойма

Ж/б обойма

Ж/б обойма

Ж/б обойма

Ж/б обойма

Ж/б обойма

Выпуск К1-14
∅100, L=7,00

∅200
L=2,30

124,80лот.

122,51лот.

Узел учета сточных вод
∅250
L=5,00

Кабель передачи сигнала от
первичного акустического
преобразователя АП-13 в
диспетчерскую, L=45,0м

Выпуск К1-7а
∅100, L=6,50

Выпуск К1-7б
∅100, L=6,50

Выпуск К1-7в
∅150, L=6,50

∅200
L=4,70

Выпуск К1-10а
∅100, L=5,00

∅200
L=11,50

∅200
L=11,60

∅250
L=5,00

Подключение к проектируемой сети канализации
АО "Мосводоканал", в рамках договора №5007 ДП-К

Пр. водопровод ПЭ 100+ SDR17 d=315х18,7

в стальном футляре d=530х8

по проекту 740-П-ТП-18-ТКР.НВ

Пр. водопровод ПЭ 100+ SDR17 d=315х18,7

в стальном футляре d=530х8

по проекту 740-П-ТП-18-ТКР.НВ

Пр. канализация DN/OD315 SN16

в стальном футляре d=530х8 L=26,20м (открытым способом)

по проекту 740-П-ТП-18-ТКР.НК
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Условные обозначения:

- Водопровод хозяйственно-питьевой В1

- Канализация бытовая К1

- Канализация доидевая К2

- Кабель от узла учета сточных вод к диспетчерской

- Футляр на трубопроводе

- Поиарный гидрант

- Доидеприемник

ПГ1

Д1

Данный проект выполнен на электронной версии
геоподосновы ГУП "Мосгоргеотрест"

ЗАКАЗ №3/7393-16-19.10.2016г
ЗАКАЗ №3/5260-17-28.08.2017г

ГЕОПОДОСНОВА НЕ ИЗМЕНЕНА
Проектная организация

ГИП                          ФИО

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических 
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и 
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности 
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных 
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского 
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта

границы жестких зон санитарной охраны границы санитарно-защитных зон

ЗАКАЗ №3/7393-16-19.10.2016г
в 1-й части

ЗАКАЗ №3/5260-17-28.08.2017г
в 1-й части

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 08.09.17

ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА ВЫПОЛНЕНА ПО СОСТОЯНИЮ ОАСИ МКА НА 
22.09.17 
Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления
(п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об 
утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных 
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе 
Москве»)
Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС ПАО "МОЭСК" 
Дата: 20.09.2017г. Исполнитель: Сляднева И. В.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (495) 614-54-39

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен
Использование другими организациями

не допускается 
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

Полевые работы Отрещенко П. Б. Заказ № 3/5260-17  от 28.08.2017
Камерал. работыВоронова О. А. ООО "Малахит"Заказчик:

Наименование объекта:
Подзем. работы Самойлова Н. О.
Коррект. топогр. Корпусова С. В.
Коррект. подзем. Рыжкова Л.А.
ЛГР (Кр.лин.) Таненбаум М. Ю. г.Москва, ЗАО, Береговой проезд, д.3, стр.2Адрес объекта:

A-XI-01-15Номенклатура:

Лист Листов Масштаб

1 1 1:500
Дубликат кр.отм. Петрунина М. Д.

Дата выпуска заказа: 22.09.2017

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА  19.12.16

Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления
(п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об 
утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных 
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе 
Москве»)
Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС ПАО "МОЭСК"
Дата: 16.12.2016г.       Исполнитель: Сляднева И. В.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (495) 614-54-39

Без печати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен
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Полевые работы Отрещенко П. Б. Заказ № 3/7393-16  от 19.10.2016
Камерал. работы Воронова О. А. ООО "Малахит"Заказчик:

Наименование объекта:
Подзем. работы Самойлова Н. О.
Коррект. топогр. Корпусова С. В.
Коррект. подзем. Рыжкова Л.А.

ЛГР (Кр.лин.) Таненбаум М. Ю. г.Москва, ЗАО, Береговой проезд, д.3, стр.2Адрес объекта:

A-XI-01-15, A-XI-01-16Номенклатура:

Лист Листов Масштаб

1 2 1:500
Дата выпуска заказа: 29.12.2016

НК1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Наружные сети бытовой канализации
Стадия Лист Листов

Р 3

План сети бытовой канализации

Экспликация зданий и сооружений

N п/п НАИМЕНОВАНИЕ

Примечание

1

Жилой комлекс многоэтажных домов с подземными паркингами и

нежилыми встроенно-пристроенными помещениями

2

Встроенно-пристроенное ДОУ на 150 человек ( 6 групп)

2.1

Групповая площадка ДОУ

2.2

Спортивная площадка ДОУ

3

Площадка для размещения павильона ТБО

4

Здание для размещения двух встроенных ТП

5

Эвакуационный выход из подземной автостоянки

6 Автостоянка

7

Спортивная площадка

8
Детская площадка

9
Площадка для отдыха
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Разработка грунта экскаватором в траншеях с вертикальными стенками

Асфальт

Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием и внутренним ЦПП ∅200 по ГОСТ ISO 2531-2012 в ж/б обойме по альбому СК 3108-01

Подготовка ж/б обоймы по альбому СК 3108-01
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Масштаб: гор. 1:500
          верт. 1:100

126,48
126,08

0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым
покрытием и внутренним ЦПП ∅200 по ГОСТ ISO
2531-2012 в ж/б обойме по альбому СК 3108-01

Подготовка ж/б обоймы по альбому СК 3108-01

Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием,
полиэтиленовым рукавом и внутренним ЦПП ∅200 по

ГОСТ ISO 2531-2012

Железобетонное основание тип XX
по альбому СК 2111-89-22

*Удельное электросопротивление составляет 22,5 Ом*м.
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Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=100
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Естественный грунт

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до Кcom≥0,93

Местный грунт
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25 25

Укладка чугунных труб Dу=200 на железобетонное
основание с охватом труб на 120°.

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 2111-89.
2 Арматурную сетку С1 см. отдельный лист альбома СК 2111-89.

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=200

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.

1:n 1:n

Естественный грунт

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до Кcom≥0,93
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Подготовка из бетона
В7,5 (М 100)
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25 25

Укладка чугунных труб Dу=250 на железобетонное
основание с охватом труб на 120°.

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 2111-89.
2 Арматурную сетку С1 см. отдельный лист альбома СК 2111-89.
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Проектная отметка
земли, м
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земли, м

Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Расстояние, м
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Способ производства
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Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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Разработка грунта экскаватором в траншеях с вертикальными стенками

Асфальт

Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием и внутренним ЦПП ∅200 по ГОСТ ISO 2531-2012 в ж/б обойме по альбому СК 3108-01

Подготовка ж/б обоймы по альбому СК 3108-01
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Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием, полиэтиленовым
рукавом и внутренним ЦПП ∅200 по ГОСТ ISO 2531-2012

Железобетонное основание тип XX по альбому СК 2111-89-22
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          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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*Удельное электросопротивление составляет 22,5 Ом*м.
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Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=100

1:n 1:n

Естественный грунт

Местный грунт с повышенной
степенью уплотнения до Кcom≥0,93

Местный грунт
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Подготовка из бетона
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350
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110

С1

50

25 25

Укладка чугунных труб Dу=200 на железобетонное
основание с охватом труб на 120°.

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 2111-89.
2 Арматурную сетку С1 см. отдельный лист альбома СК 2111-89.

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=200

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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Проектная отметка
земли, м

Натуральная отметка
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Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Расстояние, м

Покрытие
Способ производства
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угла поворота
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Масштаб: гор. 1:500
          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Масштаб: гор. 1:500
          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Расстояние, м
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Способ производства
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Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Расстояние, м

Покрытие
Способ производства
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Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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*Удельное электросопротивление составляет 22,5 Ом*м.
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Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=100

Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=150

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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и тип изоляции
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Масштаб: гор. 1:500
          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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угла поворота
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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и тип изоляции

Основание

Расстояние, м

Покрытие
Способ производства
работ
Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Основание
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Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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126,00
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          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Расстояние, м

Покрытие
Способ производства
работ
Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы

127,00
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125,00

124,00
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119,00

Проектная отметка низа
или лотка трубы, м
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отметка  земли
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          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Расстояние, м

Покрытие
Способ производства
работ
Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы

127,00

126,00

125,00

124,00

123,00
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Проектная отметка низа
или лотка трубы, м
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Масштаб: гор. 1:500
          верт. 1:100
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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*Удельное электросопротивление составляет 22,5 Ом*м.
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Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=100

Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=150

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.

Формат А1

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
 С

ог
ла

со
ва

но
:

НК1

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Наружные сети бытовой канализации
Стадия Лист Листов

Р 7

Профиль К1



Проектная отметка
земли, м

Натуральная отметка
земли, м

Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Расстояние, м

Покрытие
Способ производства
работ
Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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Обозначение трубы
и тип изоляции
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Номер колодца, точки,
угла поворота

План трассы
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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0. - Почвенно-растительный слой - pdQIV.

1. - Насыпной песчано-глинистый грунт,
слежавшаяся и рыхлый, с включением
строительного мусора, влажный и
водонасыщенный (tQIV). R0=1,00кгс/см2

2. - Глина, с прослоями суглинка
мягкопластичного и супеси пластичной,
тугопластичная (aQIV). R0=2,70кгс/см2
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*Удельное электросопротивление составляет 22,5 Ом*м.
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45
0

Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=100

Конструкция железобетонной обоймы
на чугунной трубе Dу=150

1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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1 Данный чертеж разработан на основании типового альбома СК 3108-01.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
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Таблица колодцев бытовой канализации

Поз. Обозначение Наименование
Количество на колодец, шт. Масса

ед.  кг
Приме-
чание1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 24а 25 26 26а Всего 29шт.

Марка колодца по альбому ПП 16-8 КК-15-20 КК-15-20 КК-10-20 КК-10-20 ККП-15-20 ККП-15-20 ККП-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-10-20 КК-10-20 КК-10-20 КК-10-20 КК-10-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20 КК-15-20

Размещение люка Газон Газон Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Газон Газон Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Газон Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка Брусчатка

Глубина колодца до лотка по профилю, м 2,45 2,48 2,61 2,67 3,03 3,19 3,43 3,61 3,82 3,80 4,19 4,22 2,40 2,41 2,49 2,67 2,76 2,87 2,84 2,70 2,80 2,87 3,13 3,35 3,77 3,80 3,97 4,26 4,27

Высота горловины: 0,30 0,33 0,46 0,52 0,38 0,54 0,28 1,46 1,67 1,65 2,04 2,07 0,25 0,26 0,34 0,52 0,61 0,72 0,69 0,55 0,65 0,72 0,98 1,20 1,62 1,65 1,82 2,11 2,12

Сборные ж/б элементы

1
РК 2201-82

Плита перекрытия ПК-10 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - 7 280

2 Плита перекрытия ПК-15 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 22 710

3
РК 1101-82

Плита днища КД-30 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - 7 1300

4 Плита днища КД-36 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 22 1800

5

РК 2201-82

Кольцо горловины К-7-0,1 - - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 9 46

6 Кольцо горловины К-7-0,15 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - 7 68

7 Кольцо горловины К-7-0,3 - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - - - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 12 120

8 Кольцо горловины К-7-5 - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 9 230

9 Кольцо горловины К-7-10 - - - - - - - 1 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 2 14 457

10 Кольцо рабочее К-10-10 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 - - - - - - - 14 640

11 Кольцо рабочее К-15-5 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 700

12 Кольцо рабочее К-15-10 2 2 - - 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 45 1100

Металлические изделия

1 ГОСТ 3634-99
ОУЭ-600

Опорно-укрывной элемент 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 132

2 ГОСТ 3634-99
ОУЭ-СМ-600

Опорно-укрывной элемент "плавающего типа"
самонесущей конструкции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 135

3 ТУ-400-28-122-75 Предохранительная крышка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 17,0

4

ПП16-8.ДК,КЛ,КК,КП-1.0.0

Скоба ГС-1 (для колец ∅700) - - - 3 3 6 3 3 3 3 9 3 - - - - 3 3 - 3 - 3 3 - 6 6 6 3 3 75 1,30

5 Скоба ГС-2 (для колец ∅1000) - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 - - - - - - - 21 1,32

6 Скоба ГС-3 (для колец ∅1500) 3 3 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 66 1,35

7 Альбом №63/70 "Мосинжпроект" Скоба упорная СК-1 2 2 - - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 41 6,0

8 Альбом №63/70 "Мосинжпроект" Лестница Л-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30,0

9 ПП-16-8.ДК,КЛ,КК,ККП-2.0.0 Сетка арматурная 3 3 2 2 - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 71
уточнить по

месту

10 ГОСТ 5781-82 ∅8 A-I, сетка яч. 150х150мм, кг - - - - 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,00

11 ГОСТ 82-70 Стальной лист 12х400х1200мм - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

12 ГОСТ ISO 2531-2012
Труба ВЧШГ ∅200мм с наружным цинк. покр. и
внутр. хим.-стойким покрытием L=2000мм - - - - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

Материалы

1 Бетон М200, м3 0,87 0,87 0,30 0,30 0,07 0,07 0,07 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 18,84

2 Бетон М300, м3 0,48 0,48 0,30 0,30 2,20 2,20 2,20 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 17,82

3 Песок, м3 0,41 0,41 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 11,19

4 Окраска битумом за 2 раза, м2 13,20 13,20 8,60 8,60 19,00 19,00 19,00 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 368,00

1 Конструкцию колодцев см. альбом ПП 16-8 "Сборные железобетонные колодцы для сетей канализации".

2 Лоток выполнить из бетона марки М300.

3 Заделку отверстий выполнить из бетона марки М200.

4 Монтаж железобетонных элементов вести на цементном растворе М100.

5 Металлические детали колодцев выполнить из арматуры класса A240 стали Ст3 Сп с последующим окрашиванием

эмалью ХВ-785 по грунтовке ХС-010.

6 Подсыпка под трубы проектируемых колодцев в пределах котлована выполняется стабилизированным грунтом в

цементно-песчаном отношении равным 90% песка фракции 0,63-2,5мм с Кф>3м/сут + 10% цемента марки М500.

7 По внешней поверхности колодцев выполняется обмазка битумом БН 70/30 в 2 слоя.
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Кол.
Масса
1 ед.,

кг

Приме-
чание

Канализация бытовая К1

1 Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием и внутренним ЦПП
Ø100

ВЧШГ
ГОСТ ISO 2531-2012 м 116,00

2 Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием и внутренним ЦПП
Ø150

ВЧШГ
ГОСТ ISO 2531-2012 м 22,00

3 Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием и внутренним ЦПП
Ø200

ВЧШГ
ГОСТ ISO 2531-2012 м 429,40

4
Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием, полиэтиленовым
рукавом и внутренним ЦПП Ø200

ВЧШГ
ГОСТ ISO 2531-2012 м 83,50

5
Трубы чугунные ВЧШГ с наружным цинковым покрытием, полиэтиленовым
рукавом и внутренним ЦПП Ø250

ВЧШГ
ГОСТ ISO 2531-2012 м 10,00

6 Ж/б обойма на трубу Ø100 СК 3108-01-К9 м 116,00

7 Ж/б обойма на трубу Ø150 СК 3108-01-К9 м 22,00

8 Ж/б обойма на трубу Ø200 СК 3108-01-К9 м 429,40

9 Железобетонное основание под чугунный трубопровод Ø200 тип XX СК 2111-89-22 м 83,50

10 Железобетонное основание под чугунный трубопровод Ø200 тип XX СК 2111-89-22 м 10,00

Устройство перепадов по ПП ВКН-32

1 Блоки бетонные ФБС 9.3.6т шт. 6

2 Бетон М-100 м3 0,18

Устройство канализационных колодцев

1 Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1000мм КК-10-20 шт. 7 см. лист №9

2 Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм КК-15-20 шт. 19 см. лист №9

3 Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм ККП-15-20 шт. 3 см. лист №9

НК1.СО

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Наружные сети бытовой канализации
Стадия Лист Листов

Р 1 2

Спецификация оборудования, изделий и
материалов
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Тип, марка,
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документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,

кг

Приме-
чание

Ликвидация сетей

1 Трубы чугунные (забутовка) Ø100 м 30,00

-объем цементно-песчаного раствора М100 на забутовку м3 0,25

2 Трубы керамика (забутовка) Ø150 м 95,00

-объем цементно-песчаного раствора М100 на забутовку м3 1,68

3 Трубы керамика (забутовка) Ø200 м 125,00

-объем цементно-песчаного раствора М100 на забутовку м3 3,92

4 Трубы чугунные (демонтаж) Ø100 м 15,00

5 Трубы керамика (демонтаж) Ø200 м 45,00

7-018И-17 -НК1.СО
Лист

2Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата



Разрез 1-1
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1 Данный чертеж разработан в дополнение к ранее выпущенному чертежу альбом СК 3108-90-29.
2 Бетонные и железобетонные работы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.
3 Обойму выполнить из монолитного железобетона В15 с маркой по водонепроницаемости W6.
4 Расстояние между арматурными стрежнями даны в осях.
5 Обойма рассчитана на засыпку грунта над верхом трубы до Н=4.0м и времменую засыпку НК-80.
6 В связи со слабой углекислой агрессивностью грунтовых вод к бетону нормальной проницаемости необходимо наружную поверхность обоймы обмазать
горячим битумом марки БН-IV за 2 раза по холодной грунтовке.

110
0

1100

Основные размеры и расход материалов на 1 п.м. обоймы

Размер, материал
Условный диаметр канализации из чугунных труб Ду, мм

100 150 200 250 300 400 500

H, мм 450 510 562 614 670 778 885

A, мм 418 470 522 574 626 729 832

Dp, мм 193 249 301 356 414 527 637

Dн, мм 118 170 222 274 326 429 532

h, мм 259 310 361 412 463 565 666

h1, мм 107 111 111 108 106 101 97
Бетонная подготовка
В7,5, м3 0,042 0,047 0,052 0,057 0,063 0,073 0,073

Монолитный железобетон
на обойму В15, м3 0,18 0,22 0,25 0,29 0,34 0,42 0,51

Арматура ∅8 A-I, кг 4,7 4,7 4,7 5,5 5,9 7,1 8,3

Арматура ∅10 A-II, кг 6,4 7,3 8,3 9,0 10,1 11,6 13,2
Обмазка битумом в 2
слоя, м2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6

Габаритный чертеж ж/б обоймы на угол поворота для
трубопровода d=300

2

2

2
∅10 А-II шаг 200

Чугунная труба
Dу=150...500

3
∅8 А-I шаг 200

Бетонная
подготовка В7,5

3
∅8 А-I шаг 200

Разрез 2-2

2
∅10 А-II шаг 200

3
∅8 А-I шаг 200

1

1

2
∅10 А-II шаг 200

1
∅10 А-II шаг 200

3
∅8 А-I шаг 200

Спецификация арматуры

Ду,
мм

№ п
/п Эскиз ∅ поз.,

мм
Длина
поз., мм

Кол-во
поз.

Общая
длина, м

100
1 378 10А-II 378 5 1,89
2 200 338 310 10А-II 848 10 8,48
3 1000 8А-I 1000 12 12,0

150
1 430 10А-II 430 5 2,2
2 220 390 350 10А-II 960 10 9,6
3 1000 8А-I 1000 12 12,0

200
1 482 10А-II 482 5 2,4
2 270 442 400 10А-II 1112 10 11,1
3 1000 8А-I 1000 12 12,0

250
1 534 10А-II 534 5 2,7
2 250 494 450 10А-II 1194 10 11,9
3 1000 8А-I 1000 14 14,0

300
1 586 10А-II 586 5 2,9
2 300 546 500 10А-II 1346 10 13,5
3 1000 8А-I 1000 15 15,0

400
1 689 10А-II 689 5 3,4
2 350 649 550 10А-II 1549 10 15,5
3 1000 8А-I 1000 18 18,0

500
1 792 10А-II 792 5 4,0
2 350 752 650 10А-II 1752 10 17,5
3 1000 8А-I 1000 21 21,0

СК 3108-01-К9
Нач.м-3 Юнусов
Зам.нач Шевченко

Конструкция железобетонной обоймы на чугунной
трубе d=100-500

Стадия Лист Листов
ГИП Макеев РЧ 1 1
Исполн. Сиваева

МОСИНЖПРОЕКТ
мастерская №3Исполн. Федорова

Н.контр Кирьякова

Привязан: 7-018И-17-НК1
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Авт. прив.
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1

Таблица размеров и расхода материала

Ширина траншеи в креплениях 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Габариты
котлована
для кабеля

По низу, мм 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

По верху, мм 3400 4400 5400 6400 7400 8400 9400 10400

Длина перекладины, мм 4400 5400 6400 7400 8400 9400 10400 11400

№ двутавра 16 16 18 18 18 18 20 20

Короб

Длина, мм 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Ширина, мм 550 950 1150 1450 1650 1850 2050 2350

Количество кабелей 1-3 4-7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-21
Количество

пиломатериала на 3
кабеля, м3

0,31 0,45 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32

1 Порядок и требования к производству работ смотри СК3105-98-Э.
2 Конструкция подвески привязывается конкретно к месту пересечения кабелей рабочим проектом и если нужно, вносят необходимые
изменения.
3 Расход материалов на производство подвесок кабелей МКС приводится в проекте организации строительства.
4 Размеры даны в мм.

500700 500L 700

70
0

10
00

70
0

10
00 1000

Шурф

А

А

Б Б

Котлован для кабелей

План
100 150

Сечение А-А

Доска 50х200Кабели ∅-50Нижняя часть короба (поддон)

Бруски 50х50 через 1,0м

50
30

50 20
0

38
0

50

Гвозди ∅4 мм, L=80 ммВерхняя часть короба
(съемная)

Сечение Б-Б

500 70
0

L

Ось проектируемой
траншеи

 Эл. кабель МКС

Двутавр Пришить костылями
d=10 4 шт.

Скрутка из проволоки по 4 шт.
∅5-6 мм, шаг 1500мм15001500 1500

10001000

Ось проектируемой
траншеи Оси эл. кабелей МКС

СК 3105-98-Э8
Нач.м-3 Юнусов
Зам.нач Шевченко

Конструкция подвески кабелей МКС при
строительстве подземных коммуникаций при ширине

траншей до 8,0 метров.

Стадия Лист Листов
ГИП Макеев РЧ 1 1
Исполн. Цветков

МОСИНЖПРОЕКТ
мастерская №3Исполн. Морева

Н.контр Кирьякова

Привязан: 7-018И-17-НК1

ГИП
Авт. прив.

Инв. №
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